Projektleuchten

ANSCHLUSSANLEITUNG

Vorschaltgerat DT8

An- und Abklemmen der
Kabel nur bei ausgeschalteter
Stromversorgung!
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Vertauschen der Kabel
kann die LED zerstéren.
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KALTWEISS
Blau LED—
Braun LED+

WARMWEISS
Schwarz LED-
Rot LED+

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten!
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